








Servis zariadenia spoc¢iva v pravidelnej kontrole povrchu ventilatorov a
vymennika, a ich isteni v pripade potreby.

1. Vypnite zariadenie Stlacte 2. Odpojte privod elektriny.

«OFF» .

3. Odpojte privod 4. Odoberte kryt
elektriny. zariadenia
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5. Odpojte privodové kéble. 6. Odoberte zadnu ¢ast krytu.

7. Odskrutkujte 2 skratky ;
upeviujuice prirubu. , 10.

8. Odoberte prirubu. Vlhkou utierkou, A
alebo vysdvacom )
odistite povrch
vymennika

9. Vyberte vymennik. a ventilatorov.

11. V opa¢nom poradi zlozte zariadenie a zapojte.
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Vsetky prace spojene s montazou a servisom musia byt vykonane kvalifikovanym
odbornikom s zodpovednym povolenim.

Je potrebne presvedcit sa ze je dodrzana poloha, mechanické a elektrické normy, ktoré st
platne v konkrétnom State.

POZOR! Vsetky montazne a elektrické prace uskuto¢iuji sa az po odpojeni zariadenia
od siete.

POZOR! Je zakazané pouzivat zariadenie ak je riziko, ze do modulu moéze dostat’ sa cudzi
predmet, ktory moze poskodit’ ventilator.

POZOR! Je zakazané pouzivat’ zariadenie v priestoroch, v ktorych je agresivne prostredie,
a ktoré nezodpovedajt teplotnym poziadavkam.

Po uvedeni do prevadzky, zariadenie ma zodpovedat’ nasledujicim normam smerniciam:

- LVD 2014/35/EU;

- 2006/42/CE;

- 2004/108/EC.

Preprava a uskladnenie zariadeni uskutoc¢iyje sa v individualnom baleni, v horizontalnej
polohe.

Uskladniovat’ zariadenie je potrebne vo vyrobnom baleni v zastreSenom priestore, s
vlhkostou nepresahujiicou 70% a teplote -20°C - +40°C.

Technologicky proces zarucuje 100% vstupnu kontrolu vsetkych stciastok pouzitych v
zariadeni, a dvojita 100% vystupnu kontrolu na vystupe z vyroby, a po 24 hodinach skisobnej
prevadzky na maximalnom vykone.

Vyrobca vetracieho zariadenia zarucuje bezni funkcnost’ pocas 24 mesiacov od dna
predaja, pri podmienke dodrzania zasad prepravy, uskladnenia, montaze a prevadzky.

V pripade, ze datum predaja nie je zaznaceny, zaru¢na doba pocita sa od datumu vyroby.

Zaruka nevztahuje sa na zariadenia, ktoré maju viditel'ne mechanické poskodenia.

Zaruka nevztahuje sa na batériu dial’kového ovladaca.

V pripade poruchy rekuperatora z dévodu nekvalitného vyhotovenia vyrobcom, pocas
zarucnej doby, uzivatel’ ma narok na bezplatna opravu (vymenu) vyrobku.

Oprava (vymena) zariadenia uskutoéiuje sa na adrese:




- pracovni modul rekuperatora s napajacim kablom 1m — 1 ks;
- dial’kové ovladanie — 1 ks;

- navod so zaruénym listom — 1 ks;

- balenie — 1 ks.

Spojovacie materialy nie st obsahom balenia.

POZOR! Udaje o kupe a odbornej montazi je potrebne vyplnit kompletne a itatelne!
Zaruény list vypliia predajca a nasledné zamestnanec odbornej montaznej firmy.

Typ vyrobku

Sériové ¢islo

Datum vyroby

Détum predaja

Predajca

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | 2024 2025 2026

¢l ¢2

Porucha

Pri¢ina

Sposob odstranenia poruchy

Détum opravy

Servisne stredisko
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Rekuperatory PRANA zodpovedaju poziadavkam smernic EU:
- LVD 2014/35/EU;

- 2006/42/CE;

- 2004/108/EC.
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